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В роботі  досліджуються показники енергоефективності системи 
припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією теплової енергії для 
визначення основних параметрів роботи системи вентиляції. 

Для визначення показника енергоефективності системи вентиляції з 
рекуперацією було проведено дослідження, в ході якого була розглянута 
експериментальна модель пристрою для утилізації тепла вентиляційних 
викидів. 

Рисунок 1 – Експериментальна установка: 1 – система вентиляції; 2 – ТЕН; 3 – 
безоболочні термопари; 4 – ЛАТР; 5,6 – система збору даних; 7 – ПК; 

8 – вирівнювач потоку 

Для знаходження оптимальних параметрів розглянуті графіки зміни 
температур по перетину на вході (Тср.гор) та виході (Тср.хол) в процесі роботи 
в енергозберігаючому режимі. Максимальний ККД пристрою можна 
досягти при збалансованій і симетричною роботі регенератора.  

Приймемо, що при роботі системи припливно-витяжної вентиляції з 
рекуперацією теплової енергії на третій швидкості витрата повітря в 
прямому  і зворотному напрямку буде V = 63 м3/год.  Коефіцієнт 
тепловіддачі від повітря до стінки каналів блоку складає α = 0.06 кВт/м2*К. 

Розрахуємо ефективність по ΛΠ (метод визначення продуктивності 
регенератора Хаузена) [1,2]: 
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регенераторів. 
Отримаємо наступні значення: 
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Згідно діаграмі (рис.2) ефективність роботи  рекуператора, який 
використовується в установці, складає εr= 0,85. 

Рисунок 2 – Ефективність збалансованого і симетричного рекуператора. 

Системи припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла 
забезпечують раціональне використання енергетичного обладнання і 
економне витрачання всіх видів енергії. Застосування систем дозволяє 
знизити витрати на енергетичні ресурси в кожному процесі і етапі 
виробничої діяльності різних об'єктів. 
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